MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE,
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI
FONDURILOR EUROPENE

CABINET SECRETAR DE STAT
Nr. 28675 / 2.3.03.2017

Catre: DI. Tudorica Constantin,
Str. Aleea Barajul Dunarii nr. 12, sector 3,

email: constantin.tudorica19@gmail.com

Ref: Petitia dvs. inregistratd la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene cu nr. 28675/09.03.2017

Stimate domn,

Asupra problematicii prezentate de dvs. in petitia inregistrata la Ministerul Dezvoltarii
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene cu nr. 28675/09.03.2017
referitoare la aplicabilitatea Normativului privind securitatea la incendiu a
constructiilor, Partea a lll-a - Instalatii de detectare, semnalizare, avertizare, indicativ
P 118/3, in ceea ce priveste respectarea conditiilor de amplasare a echipamentelor de
control si semnalizare in caz de incendiu in cazurile in care incaperile destinate
acestui scop nu intrunesc conditiile specifice prevazute la art. 3.9.2.1 din
reglementarea tehnica, va facem cunoscute urmatoarele:

in prezent, reglementarea tehnicd susmentionatd prevede, la art. 3.9.2.1,
coroborat cu prevederile de la art. 3.9.2.2, conditiile pe care trebuie si le
indeplineasca incaperile in care urmeaza a fi amplasate echipamentele de control
si semnalizare (ECS) in caz de incendiu;

- in situatia in care spatiile din cladirile civile nu indeplinesc conditiile impuse de
reglementarea tehnica la art. 3.9.2.1 si 3.9.2.2 in ceea ce priveste amplasarea ECS
si protectia acestora in caz de incendiu, se aplica prevederile de la art. 3.9.2.4,
astfel: “Dacd este necesard montarea ECS in spatii care nu indeplinesc conditiile
mentionate anterior, atunci trebuie luate mdsuri speciale pentru protéc,tia
echipamentului”. In acest caz, pentru aplicarea corespunzatoare a acestui articol,
reglementarea tehnica prevede, la art. 3.9.2.6, urmatoarele: »echipamentele de
control si semnalizare aferente IDSAI? se amplaseazd in incdperi separate prin
elemente de constructii incombustibile (..) si prevdzute cu dispozitive de
autoinchidere sau inchidere automatd in caz de incendiu.”

in vederea simplificarii aplicarii cumulative a prevederilor de conformare la foc a
spatiilor destinate montarii ECS (masuri speciale pentru protectia echipamentului
si, respectiv, conformarea la foc a elementelor de constructie a spatiului in care se
amplaseaza echipamentul) si evitarea eventualelor costuri suplimentare, se are in
vedere modificarea reglementarii tehnice P 118/3 in sensul eliminarii prevederilor
de la art. 3.9.2.6, dar numai cu conditia realizarii protectiei echipamentelor de
control si semnalizare in caz de incendiu in spatiul destinat amplasarii acestora.

) Instalatie de detectare, semnalizare §i avertizare incendiu
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Modificarile si completrile care urmeaza a fi aduse reglementarii tehnice P 118--,3:1 v
Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a lNl-a - Iqst'alat"luie
detectare, semnalizare, avertizare - sunt afisate pe pagina de mter.n'et a mlmste:)t:ica.
la adresa: http://www.mdrap.ro/constructii/reglementari-tehnice/ lucrari-in-ancheta-publica.

Cu stima,
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