MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ) Nesecret ,
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA  Exemplar 44/
- Nr. 37.744; 37.795

Bucuresti, A{.04.2017

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Citre,
Domnul Racaru lonut Laurentiu
racaru_laurentivi@yahoo.coni

Stimate domn,

Prin adresa dumneavoastrd transmisa pe e-mail in data de 07.03.2017, ati solicitat
un punct de vedere cu privire la obligativitatea echiparii unei cladiri, care are destinatia de
comert, cu instalatii de stingere cu sprinklere in cazul in care aceasta este impartita in doua
compartimente de incendiu cu suprafete sub 1500m? si densitatea sarcinii termice sub
840MJ/m’.

In urma analizei celor solicitate si a cadrului de reglementare, va informam ca, in
conformitate cu prevederile art. 7.1 lit. €) din Normativul privind securitatea la incendiu a
constructiilor, Partea a II-a — Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013, echiparea
constructiilor cu destinatia de comert se realizeaza pe compartimente de incendiu. Astfel,
considerdm ca spatiile la care faceti referire in adresd nu trebuie echipate cu astfel de
instalatii.

Pentru clarificarea unor aspecte de detaliu referitoare la avizarea si autorizarea
privind securitatea la incendiu, care nu au fost mentionate, va recomandam sa va adresati
inspectoratului pentru situatii de urgentd judetean sau Bucuresti-Ilfov, in a carui zona de
competentd se afla constructia.
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