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INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Catre,
Domnul drd. ing. Marius LULEA
marius(@idealproiect.com, luleamariusdorin@gmail.com

Prin adresa dumneavoastra inregistratd la Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta cu nr.80.920 din 15.02.2018, ati solicitat un punct de vedere referitor la echiparea
constructiilor de depozitare, in vrac, a cerealelor sau alte seminte cu instalatii de stingere
a incendiilor tip sprinkler sau alte instalatii automate de stingere.

In urma analizarii celor solicitate si a cadrului de reglementare, vd comunicim
urmatoarele:

- potrivit prevederilor art.7.3 din Normativul privind securitatea la incendiu a
constructiilor. Partea a II-a — Instalatii de stingere, indicativ P 118/2-2013 coroborate
cu cele art.5.1.3 din SR EN 12845-2015 — Instalatii fixe de luptéi impotriva incendiului.
Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare si intrefinere nu se
prevad instalafii de stingere tip sprinkler atunci cind materialele depozitate pot
expanda sau atunci cdnd apa nu este indicatd ca substanti de stingere;

- in conformitate cu prevederile art.25.3 din Normativul P 118/2-2013,
instalatiile de stingere cu pulbere nu se utilizeazi atunci cénd existi risc de ardere in
profunzime sau de incendiu mocnit;

- de asemenea, utilizarea unei instalatii de stingere a 1ncend1110r cu gaze inerte
presupune existenta unei incinte etanse.

Avand 1n vedere cele mentionate mai sus, In corelare cu caracteristicile de ardere ale
acestor materiale si a caracteristicilor constructive, considerdm ci depozitele temporare
de cereale sau seminte Tn vrac trebuie echipate doar cu instalatii de stingere a incendiilor
cu hidranti exteriori.
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